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Προς:
∆ήµο Πάρου
∆ήµαρχο κ. Χρήστο Βλαχογιάννη

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

∆/ντρια κα A. Κούτλα�

ΘΕΜΑ: Έλεγχος Προέγκρισης ∆ηµοπράτησης του υποέργου «Αίθουσα πολλαπλών χρή-

σεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του ∆ηµοτικού Σχολείου Αρχιλόχου
στην Μάρπησσα Πάρου» της οµότιτλης ενταγµένης στο ΕΠ ΚΝΑ 2007-2013 πρά-

ξης µε κωδ. ΟΠΣ 457163 

Σχετ.: α. Το µε αρ. πρωτ. 972/11-3-2014 έγγραφό σας  

β. Το µε αρ. πρωτ. 7249/2013/27-1-2014 έγγραφό µας µε τα συνηµµένα του  

γ. Το µε αρ. πρωτ. 19111/19-12-2013 έγγραφό σας µε τα συνηµµένα του

δ. Η µε αρ. πρωτ. 6275/5-12-2013 Απόφαση ένταξης της πράξης

   Σε συνέχεια του (α) σχετικού, µε το οποίο µας υποβάλατε τις απόψεις της υπηρεσίας σας και

συµπληρωµατικά στοιχεία, επί των θεµάτων που αναφέρθηκαν στο (β) σχετικό έγγραφό µας, και

αφορούν την µελέτη και τα τεύχη δηµοπράτησης του υποέργου του θέµατος, επανερχόµαστε

αποστέλλοντάς σας συνηµµένα τις παρατηρήσεις µας, επί των υποβληθέντων συµπληρωµατικών

στοιχείων και παρακαλούµε για τις άµεσες ενέργειές σας προκειµένου να είναι δυνατή η προέ-

γκρισης δηµοπράτησης του υποέργου. 

   Είµαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Συνηµµένα :

Παράρτηµα Παρατηρήσεων

Εσωτερική διανοµή

- Γρ. Περιφερειάρχη

- Μονάδα Β΄

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε∆Α

ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ
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Τεύχος Παρατηρήσεων

Παρατηρήσεις επί της µελέτης και των υποβληθέντων τευχών δηµοπράτησης του υποέρ-

γου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του ∆ηµοτικού
Σχολείου Αρχιλόχου στην Μάρπησσα Πάρου» της πράξης µε κωδ. ΟΠΣ 457163. 

Αρχιτεκτονική Μελέτη
   Με βάση και τα υποβληθέντα συµπληρωµατικά στοιχεία ενισχύεται η άποψη της υπηρεσίας

µας ότι είναι απαραίτητη τελικά η εκπόνηση µελέτης εφαρµογής, όπως είχε ζητηθεί και στο υπ. 

αρ. πρωτ. 7249/2013/27-1-2014 έγγραφό µας, καθόσον εξακολουθούν να υπάρχουν αδιευκρίνι-

στα σηµεία ως προς βασικά στοιχεία του φυσικού αντικειµένου του έργου. Παράλληλα µε τα

νέα προσκοµισθέντα στοιχεία παρατηρείται αναντιστοιχία σε τεχνικά θέµατα µε τα υπόλοιπα

στοιχεία της µελέτης. 

   Συνεπώς έχουµε την άποψη ότι θα πρέπει πριν την δηµοπράτηση του έργου να εκπονηθεί µε-

λέτη εφαρµογής για το υποέργο του θέµατος προκειµένου να συγκεκριµενοποιηθούν τα ασαφή

στοιχεία της µελέτης και να διευκρινιστούν ζητήµατα, όπως πχ.:  

1. Μόνωση και επικάλυψη στέγης

Προσκοµίστηκε σκαρίφηµα του κορφιά της στέγης, το οποίο δεν αποτελεί λεπτοµέρεια δε-

δοµένου  ότι δεν περιλαµβάνει κατασκευαστικές λεπτοµέρειες για τα στοιχεία, που θα

χρησιµοποιηθούν. 

Το εν λόγω σκαρίφηµα έρχεται σε ολοκληρωτική αντίθεση µε τα περιγραφόµενα στην

παρ.5.19 της Τεχνικής Περιγραφής του έργου, που περιγράφει τοποθέτηση λαµαρίνας, 

φράγµατος υδρατµών, θερµοµονωτικών πλακών, γεωϋφάσµατος και στεγανωτικής µεµ-

βράνης. 

Το σκαρίφηµα επίσης δεν διευκρινίζει την σύνδεση των πάνελ µεταξύ τους (σε σηµεία δι-

αφορετικά από τον κορφιά) ώστε να εξασφαλίζεται η υγροµόνωση της στέγης, η οποία δε-

δοµένου ότι η επικάλυψη  της στέγης αποτελείται αποκλειστικά και µόνο από πάνελ δια-

τρέχει σοβαρό κίνδυνο,  εάν δεν ληφθούν αποτελεσµατικά µέτρα υγροµόνωσης  των αρ-

µών, να παρουσιάζει εισδοχή υδάτων. Σηµειώνουµε επίσης ότι στην περιγραφή του ΑΤ66 

δεν υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στην εξασφάλιση υγροµόνωσης των συνδέσεων ή πλή-

ρωσης των αρµών µε ειδικά υλικά. 

2. Μόνωση δαπέδου επί εδάφους

Η προσκοµισθείσα λεπτοµέρεια έρχεται σε ολοκληρωτική αντίθεση µε τα περιγραφόµενα

στην παρ.5.4 της Τεχνικής Περιγραφής του έργου, που περιγράφει τοποθέτηση δύο στρώ-

σεων σκύρων συνολικού πάχους 30εκ., άµµο λατοµείου, άοπλο σκυρόδεµα 5 εκ, ασφαλτι-

κή επάλειψη, ασφαλτόπανο, θερµοµονωτικές πλάκες, νάιλον, σκυρόδεµα 15 εκ και στην

συνέχεια το προβλεπόµενο σε κάθε περίπτωση δάπεδο. 

3. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Προσκοµίστηκε τροποποιηµένο το σχέδιο Α-01, στο οποίο έχουν διορθωθεί µόνον οι

στάθµες του περιβάλλοντος χώρου στην βόρεια πλευρά (+48.30) και στην βορειοδυτική

(+48.70) και βορειοανατολική (+48.05) γωνία του κτιρίου. Οι διορθώσεις αυτές ενδεχοµέ-

νως να µπορούσαν να εξασφαλίσουν ελεύθερη απορροή των οµβρίων υδάτων, εάν καταρ-

γούνταν η ανιούσα κλίµακα της ανατολικής πλευράς του κτιρίου και διαµορφώνονταν κα-

τάλληλη κλίση από το σηµείο ∆ προς το σηµείο Α. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις δεν συνοδεύτηκαν από τροποποιήσεις των κατόψεων, όψεων

και τοµών της µελέτης µε αποτέλεσµα οι τροποποιήσεις αυτές να έρχονται σε αντίθεση µε

την όλη αρχιτεκτονική µελέτη, που στηρίζεται σε υψοµετρική διαφορά 1,90µ. µεταξύ βό-

ρειας και νότιας πλευράς του κτιρίου και όχι 0,70 µ. που προβλέπουν οι νέες στάθµες του

περιβάλλοντος χώρου.  



   3/4 

Σηµειώνουµε επίσης ότι οι έξοδοι της νότιας πλευράς του κτιρίου (ακόµα και πριν τις πα-

ραπάνω τροποποιήσεις) δεν µπορούσαν να κατασκευαστούν αφού υπάρχει υψοµετρική δι-

αφορά 1,90µ. µεταξύ του εσωτερικού και του περιβάλλοντος χώρου. 

Στατική µελέτη
   ∆εν έχει γίνει στατική επίλυση του δικτυώµατος της στέγης. Αντί αυτού έχουν επιλυθεί απλο-

ποιητικά οι µεταλλικοί δοκοί ∆41-∆50. Είναι προφανές ότι η επίλυση αυτή δεν µπορεί καν να

ληφθεί ως επιλογή για την διατοµή των αµειβόντων, διότι λόγω της διαφορετικής στατικής λει-

τουργίας επιβαρύνουν την όλη κατασκευή τόσο λόγω υπερβολικού βάρους, όσο και λόγω κό-

στους. 

Το προσκοµισθέν σχέδιο (ηλεκτρονικό αρχείο «Λεπτοµερειες Στεγης.pdf») έχει σκαριφηµατική

µορφή, χωρίς οποιαδήποτε κατασκευαστική λεπτοµέρεια, που να διευκρινίζει τις χρησιµοποιού-

µενες διατοµές, την διαµόρφωση των συνδέσεων και τα στοιχεία των συγκολλήσεων, τον τρόπο

στήριξης του δικτυώµατος στις κολώνες, το είδος, την διατοµή και την απόσταση των τεγίδων

(και ενδεχοµένως επιτεγίδων) κλπ. Ειδικότερα λόγω του µεγάλου ανοίγµατος της στέγης (26,90 

µ) και της µεγάλης σηµασίας του κτιρίου απαιτείται ακριβής και λεπτοµερής µελέτη της στέγης

του κτιρίου, συνοδευόµενη από  όλα τα απαραίτητα σχέδια και λεπτοµέρειες. 

   Τόσο η στατική, όσο και η αντισεισµική επίλυση του κτιρίου έχει γίνει µε απλοποιήσεις, πα-

ραδοχές και ορισµένες φορές σε ασυµφωνία µε την αρχιτεκτονική µελέτη, που δεν βρίσκονται

καν προς την πλευρά της ασφάλειας. Π.χ. Η στάθµη 1 (στέγη κτιρίου � σχέδιο Σ-01) έχει µελε-

τηθεί µε πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος και όχι µε µεταλλική στέγη. Η απλοποίηση αυτή ο-

δηγεί στην παραδοχή της διαφραγµατικής λειτουργίας του ορόφου, κάτι το οποίο δεν ισχύει λό-

γω της µεταλλικής στέγης και της έλλειψης τουλάχιστον περιµετρικών δοκών οπλισµένου σκυ-

ροδέµατος. Τα υποστυλώµατα Κ16-Κ25 θεωρούνται διώροφα, κάτι το οποίο επίσης δεν ισχύει

διότι δεν κατασκευάζεται περιµετρική δοκός σκυροδέµατος στην στάθµη των κερκίδων. Η α-

πλοποίηση αυτή δεν λαµβάνει επαρκώς υπ� όψιν της το πρόβληµα των κοντών υποστυλωµάτων. 

Τα τµήµατα των πλακών Π1,Π2 και Π10,Π11 του Σ-01 έχουν ληφθεί ως διώροφα, ενώ δεν είναι

στην αρχιτεκτονική µελέτη.  Στον ξυλότυπο Σ-02 δεν διευκρινίζεται το πάχος της πλάκας των

κερκίδων, ούτε υπάρχουν λεπτοµέρειες σχετικά µε την κατασκευή των κερκίδων και τον τρόπο

όπλισης αυτών.  

   Γενικότερα η στατική µελέτη του έργου, όπως αναφέρεται και στην Τεχνική Περιγραφή (εισα-

γωγή µέρους ΙΙ) είναι επιπέδου προµελέτης και όχι επιπέδου οριστικής µελέτης ή µελέτης εφαρ-

µογής (όπως αναφέρεται στον Πίνακα ∆1). Παραµένει η αναφορά της παρ.5.11.ε της Τεχνικής

Περιγραφής, σύµφωνα µε την οποία την στατική µελέτη προβλέπεται να εκπονήσει ο ανάδοχος

καθώς και το µέρος ΙΙ αυτής, που περιλαµβάνει 14 σελίδες µε προδιαγραφές εκπόνησης της στα-

τικής µελέτης από τον ανάδοχο! 

Προµετρήσεις - προϋπολογισµός
   Οι προσκοµισθείσες προµετρήσεις (ηλεκτρονικό αρχείο «Προµετρηση Κλειστου.xls») είναι

εντελώς χοντρικές και συνοπτικές (συνολικό µέγεθος µίας σελίδας Α4), αναφέρονται στα 28 άρ-

θρα από τα 89 άρθρα των οικοδοµικών, δεν περιλαµβάνουν προµέτρηση Η/Μ και περιλαµβά-

νουν λάθη. Π.χ. στην προµέτρηση των σκυροδεµάτων έχουν ληφθεί υπ�όψιν οι προµετρήσεις

των στατικών, που όπως αναφέραµε παραπάνω περιλαµβάνουν και προµετρούν πλάκες σκυρο-

δέµατος στην στάθµη 1 και συνεπώς οι εν λόγω προµετρήσεις στατικών δεν µπορούν να ληφ-

θούν υπ�όψιν παρά µόνον µετά από τις απαραίτητες προσαρµογές. Στην προµέτρηση του µεταλ-

λικού σκελετού έχει ληφθεί υπ�όψιν το βάρος των µεταλλικών δοκών της στατικής µελέτης και

έχει ληφθεί αυθαίρετα και εντελώς απλοποιητικά προσαύξηση 50% για τις δοκούς των ζευκτών, 

ενώ δεν γίνεται επίσης συνυπολογισµός του βάρους των τεγίδων. 

   Στον προϋπολογισµό δεν απαιτείται το άρθρο των φορτοεκφορτώσεων (ΑΤ7) γιατί περιλαµ-

βάνεται στο κόστος µεταφορών των σχετικών άρθρων εκσκαφών. Απαιτείται αιτιολόγηση της

τιµής του άρθρου ΑΤ42 (ξύλινο αθλητικό δάπεδο).  
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   ∆εν έχει προστεθεί το άρθρο της αντλίας θερµότητας, παρά την σχετική αναφορά στο

ΑΠ.972/11.3.2014 έγγραφο του ∆ήµου Πάρου. 

ΓΣΥ - ΕΣΥ  

   Η εκπόνηση µελετών από τον ανάδοχο δεν µπορεί να γίνει δεκτή καθόσον για τα συγχρηµατο-

δοτούµενα έργα, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µελετητικά και να έχει  περιγραφεί πλήρως το

φυσικό αντικείµενο του υποέργου, πριν από την δηµοπράτησή του. Πέρα από την πρόβλεψη πε-

ρί εκπόνησης της στατικής µελέτης από τον ανάδοχο, που αναφέρθηκε παραπάνω, η ΓΣΥ περι-

λαµβάνει εκτεταµένες αναφορές σε υποχρέωση του αναδόχου για διενέργεια εργαστηριακών

ερευνών (παρ. 1.9.2.1), για πρόταση πρόσθετων γεωτεχνικών κλπ ερευνών (παρ. 1.9.2.2 και

4.1.1), για εκπόνηση µελετών (παρ. 1.9.3-5) κλπ οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του

Ν.3669/2008 και πρέπει να παραληφθούν καθώς και όσες παρεµφερείς αναφορές αφορούν υπο-

χρέωση του αναδόχου για εκπόνηση µελετών ή ερευνών είτε πριν την σύνταξη της προσφοράς

του, είτε µετά. 

Γενικά
   Επισηµαίνοντάς σας ότι οι παραπάνω παρατηρήσεις είναι µόνο ενδεικτικές, αφού γενικότερα η

µελέτη περιλαµβάνει πλήθος ανακριβειών και ασαφειών, που χρήζουν αποσαφήνισης µέσω της

µελέτης εφαρµογής και της εκπόνησης σχεδίων λεπτοµερειών, που θα την συνοδεύουν, σύµφω-

να µε τα άρθρα 231 και 249 του Π∆.696/74 (ΦΕΚ301Α/1974), παρακαλούµε για την άµεση α-

νταπόκρισή σας ,επ� αυτών, προκειµένου να είναι δυνατή η συνέχιση του σταδίου ελέγχου προέ-

γκρισης δηµοπράτησης του υποέργου. 

   Τέλος όσον αφορά παραπέρα έλεγχος της προµέτρησης και του προϋπολογισµού του έργου

καθώς και των τευχών δηµοπράτησης, αυτός θα είναι εφικτός, µετά την ικανοποίηση των παρα-

πάνω παρατηρήσεων. 

Ερµούπολη 23-3-2014 

Για την Μονάδα Γ΄

Ι. Γουλανδρής  


